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RISK OF ELECTRIC SHOCK

RISK OF FIRE

¢ Follow all IEC and local building codes

size 20-16 AWG (0.5-1.5 mm?).

For indoor use only.
Dry location only.

For further information check datasheet.

¢ Turn power off before inspection, installation or removal.

Use only IEC approved wire for input/output connections. Wire

Do not operate luminaire with damaged parts.
Luminaire may fall down if not installed properly.
Wear work gloves to prevent dirt and oil from being transferred to the luminaire.

AWARNING

l

The LED luminaire must be connected to the mains supply
according to its ratings on the product label.

The grounding and bonding of the overall system shall be

done in accordance to local electric code of the country

where the luminaire is installed.

IMPORTANT

The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Installation and removal shall be performed by suitably trained personnel only.
Luminaire is not suitable for covering with thermally insulating material
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NpeAynpexAeHNATA 30 BHAMAHWE 1 MHGOPMALMATA 30
6€30NaCHOCT MOXeTe A4 BUAUTE HA NOCAEAHATA CTPAHNLA
HQ VHCTPYKUMMTE 30 MOHTAX. Mons npoyeTeTe ru BHUMATENHO
npeAu Aa 3aNOYHETE A MOHTVPATE 13AenneTo.
B Upozorenja i sigurnosne informacije nalaze se na posliednjoj
stranici vodica za instalaciju. ProCitajte ih pazljivo prije nego Sto
zapocnete instalaciju proizvoda.
Upozornéni a bezpecnostni pokyny naleznete na posledni
strdnce montdzni prrucky. Pred zahdjenim montdaze vyrobku si
je dikladné prostuduijte.
BN 085- og sikkerhedsinformation findes pd sidste side i
monteringsvejledningen. Sgrg for at laese denne information
inden montering af produktet.
B3 Warnhinweise und Sicherheitsinformationen sind auf der
letzten Seite der Einbauanleitung zu finden. Lesen Sie diese bitte
vor dem Einbau sorgfdltig durch.
ETUONPAVOELS TIOL OTaLTOOV TIPOCOXT] KL TIANPOdOPLEg
aodadeiog uropoly va Bpeboly oty televtaia oeAiba Twv
odnyLiv eykatdotaong. NapakaloVpe va Tig Stoapdoete
TIPOOEKTIKA TIPWV EEKWVIOETE TNV £YKATAGTAOT TOU TIPOLGVTOS.
B3 Los notas de precaucion y la informacion de seguridad se
encuentran en la dltima pagina del manual de instalaciénPor
favor, 1éalas cuidadosamente antes de instalar el poducto.
Hoiatusteated ja ohutusteabe leiate paigaldusjuhise
viimaselt lehekdljelt. Lugege need enne toote paigaldamist
tahelepanelikult Iabi.
BB Huomautukset ja turvallisuustiedot ytyvat asennusohjeen
viimeiseltd sivulta. Lue ne huolellisesti ennen kuin aloitat
tuotteen asentamisen.
I3 Des mises en gades ainsi que des informationsrelatives
a la sécurité figurent & la derniere page du guide d'installation.
Veuillez les lire attentivement avant de procéder a l'installation
du produit.

BTl Upozorenja i sigurnosne informacije mogu se ponaéi

na posljednjoj stranici ovog vodica za instalaciju.Pazljivo ih
procitajte prije poCetka instalacije proizvoda.

BTl A termék felszerelése eltt, kérjiik, olvassa el a
figyelmeztetéseket és a biztonsagi informdciokd, amelyek a
felszerelési Gtmutaté utolsé oldalan taldlhaték.

Il varasarmerkingar og éryggisupplysingar er ad finna @
lokasidu leidbeininganna um uppsetningu. Lesid paer vandlega
@dur en uppsetning vorunnar fer fram.

Le indicazioni di attenzione e le informazioni sulla sicurezza
sono riportate nell'ultima pagina della guida di installazione.
Leggerle attentamente prima di procedere all'installazione del
prodotto.

Pranesimus apie jspé&jimus ir saugumo informacijq rasite
paskutiniame sumontavimo vadovo puslapyje. Kruopsciai juos
perskaitykite pries montuodami gamin;.

Uzmanibas piezimes un drosibas informacija ir uz
izstadisanas noradjumu pédéjas lapas. Ludzu, uzmanigi izlasiet
tas pirms sakat podukta uzstadisanu.

B3 Napomene o merama opreza i informacije o bezbednosti
navedene su na poslednjoj strani uputstva za instalaciju. PazZljivo
ih proCitajte pre pocetka instalacije proizvoda.

[ m | M3BecTyBarbaTa 3a BHMaHue 1 6e36eHOCHNTe HGOpMaLUM
MO>Xe [ja Ce HajaaT Ha Noc/iefjHaTa CTpaHuLa Of YNaTCTBOTO 3a
VHcTanauuja. MpounTajTe ri BHUMaTENHO Npey fja 3aMnoyHeTe co
VIHCTanauuja Ha Npon3BofoT.

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie staan vermeld
op de laatste paginavan de installatiehandleiding. Lees deze
aandachtig door alorens de productinstallatie te starten.

B Advarsler og sikkerhetsinformasjon finner du pd siste

side av monteringsveiledningen. Les disse naye fer du starter
monteringen av produktet.

Na ostatniej stronie instrukcji instalacji mozna znalezé
ostrzezenia oraz informacje dotyczqce bezpieczenstwa.

Nalezy sie z nimi doktadnie zapozna¢ przed przystgpieniem do
instalacji produktu.

As chamadas de atencdo e as informagoeselativas
a seguranca encontram-se na Ultima pdgina do guia de
instalagé. Deve |é-las atentamente antes de iniciar a
instalacdo do produto.

Avertismentele de precautie si informatiile de sigurantd pot
fi gasite pe ultima pagind a ghidului de instalae. Varugam sa le
cititi cu atentie inainte de a incepe instalaea produsului.

BT NpeaynpexaeHus v nHbopMaums o 6e30nNacHOCTY AQHbI
HQ NOCneAHel CTPAHNLIE MHCTPYKUMIA N0 MOHTAXY. MoxanyiicTa,
BHVNMATENLHO O3HAKOM bTECH C HUMU NEPEeA HaYaNOM MOHTAXA
unenvis.

Varningar och sikerhetsféreskrifter finns pdsistasidan i
installationsanvisningen. Lds informationen noggrantinnan
du paborjarinstallationen.

Previdnostnaopozorilain varnostne informacije so
nazadnji strani vodnikaza namestitev. Pred zaetkom
namestitve izdelkajih skrbno preberite.

I8 Upozornenia abezpe&nostné informdcie ngjdete na
poslednej strane ndvodu nainstaldciu. Pred spustenim
inStaldcie produktu siich pozorne precitajte.

B Njoftimet e kujdesit dhe informacioni i sigurisé mund

té gienden né fagen e fundit t& udhézuesit té instalimit. Ju
lutemi t'i lexoni ato me kujdes pérpara se té nisni instalimin e
produktit.

Bl Napomene o merama opreza i informacije o bezbednosti
navedene su na poslednjoj strani uputstva za instalaciju.
Pazljivo ih procitajte pre pocetka instalacije proizvoda.

EEE Yonetmeliine Uygundur. Uyari bildirimlerini ve
guvenlik bilgilerini, kurulum kilavuzunun son sayfasinda
bulabilirsiniz. Lutfen Grindn kurulumuna baslamadan 6nce
bunlari dikkatlice okuyun.

Il NMonepeaxeHhs Ta iHdopMaliio 3 6e3nekn MOXHA
3HQWTY HA OCTAHHIN CTOPIHUI NOCIBHUKA 3i BCTAHOBNEHHS.
YBXHO 03HANOMTECA 3 Ui€lo iHGOPMALEd Nepea TUM, K
BCTAHOBNIOBATK BUPIB.
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Ed BHUMAHUE

ONACHOCT OT ENEKTPUYECKW YOAP

e 13kNioyBaiiTe 30XPAHBAHETO NPEAN NPOBEPKA, MOHTAX WU AEMOHTAX.

e OCTaBETE NAMNATA AA CE OXNTAN, NPeAV AT s AOKOCBATE.

OMNACHOCT OT NOXAP

e LED namnata Tpsi6ea Aa EbAe CBbP3AHA KbM ENEKTPUYECKATA MPEXA B CLOTBETCTBYE C AQHHUTE,
NOCOYEHI HO 30BOACKNS ETUKET.

BHVIMAHUE

¢ He 113n0n38aiiTe NYHATA, AKO MA NOBPEAEHI YACTH.

o OCBETUTENHOTO TANO MOXE AQ NAAHE, AKO HE € NPABUAHO MOHTVPAHO

o HoceTe paboTHY PbKABILM, 30 AQ HE NPEHECETe BbPXY NAMNATA 3AMbPCABAHWS U MACNO.

o CaMO 30 UHTEPUOPHA ynoTpe6a.

o MOHTIPA Ce CaMO HA Cyx1 MecTa.

o CBETAMHHWAT W3TOYHWK HO TA3M NAMNA HE MOXEe AA Ce MOAMEHS; KOraTO CBETAUHHUST U3TOUHVK
AOCTUTHE KPAs HA XKMBOTA CW, USNATA NaMNA TPSGBA AQ Ce NOAMEHN.

o MOHTQAXBT 1 AEMOHTAXBT TPSEBA AT CE U3BBPLWBAT CAMO OT NOAXOAALLO 06YYeH NepCoHan.

o OCBETUTENHOTO TANO HE & NOAXOAALLO 30 NOKPMUBAHE C TEPMOV3ONALUMOHHI MATEPUANK.

30 noseye NHPOPMALWA BUKTE NCTA C TEXHUYECKM ATHHN.

UPOZORENJE

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

« Iskljucite napajanje prije provjere, instaliranja ili uklanjanja.

e Sijalica se mora ohladiti prije nego Sto je smijete dodirnuti.

OPASNOST OD POZARA

 LED lampa mora biti priklju¢ena na napajanje u skladu s klasom naznacenom na proizvodu.
OPREZ

Ne upravljajte lampom ukoliko su njeni dijelovi osteceni.

Lampa moze pasti ukoliko nije ispravno instalirana.

Nosite radne rukavice kako biste sprijecili zaprljanje lampe ili prijenos ulja na nju.

Isklju¢ivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Samo na suhom mjestu.

Sijalica ove lampe nije zamjenjiva. Kada sijalici istekne vijek trajanja treba zamijeniti cijelu lampu.
Instalaciju i uklanjanje smije vrsiti iskljucivo odgovarajuce osposobljena osoba.

Lampa se ne smije prekrivati materijalom za toplotnu izolaciju.

Vige informacija navedeno je na listu s podacima.

VAROVANI

RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM

¢ Pred provadénim udrzby, montdze nebo vymény vypnéte privod proudu.

¢ Nez se svétla dotknete, nechte jej vychladnout.

RIZIKO POZARU

 LED svitidlo musi byt pripojeno k napdjeni v souladu s Gdaji uvedenymi na vyrobnim Stitku.
UPOZORNENI

* Nepouzivejte svitidlo, pokud jsou jeho soucdsti poskozeny.

* Pokud neni svétlo spravné upevnéno, muze dojit k jeho padu

Pouzivejte pracovni rukavice, abyste zabranili znecisténi svétla.

Svitidlo je uréeno pouze pro vnitrni pouziti.

Urceno pouze pro suché prostredi.

Svételny zdroj tohoto svétla neni vyménny, pokud svételny zdroj dosahne konce Zivotnosti, musi byt
vyménéno celé svétlo.

¢ Montdz a demontdz by mély provadét pouze vyskolené osoby.

* Nezakryvejte svitidlo tepelné izolacnim materialem.

* Vice informaci naleznete v datovém listu.

ADVARSEL

RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

e Sla strammen fra inden kontrol, montering eller afmontering.

o Pzeren skal kgle af, inden der rares ved den.

RISIKO FOR BRAND

3 LED/iormoturet skal tilsluttes lysnettet ifslge de nominelle effektdata pa typeskiltet.
PAS P

Armaturet ma ikke anvendes, hvis det har beskadigede komponenter.

Amaturet kan falde ned, hvis det ikke monteres korrekt.

Brug arbejdshandsker for at forebygge overfarsel af snavs og olie til armaturet.
Kun til indenders brug.

Ma kun monteres pa steder, hvor der er tert.

Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; ndr lyskilden er udtjent, skal hele armaturet udskiftes.
Installation og afmontering skal foretages af installater.

Armaturet ma ikke tildaekkes med varmeisolerende materialer.

Se datablad for yderligere oplysninger.

EE WARNHINWEIS

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

¢ Schalten Sie vor Wartung, Einbau und Ausbau die Stromversorgung ab.

« Lassen Sie die Leuchte abkuhlen, bevor Sie sie berthren.

FEUERGEFAHR

¢ Die LED-Leuchte muss mit Netzstrom entsprechend Produktbeschriftung versorgt werden.
ACHTUNG

« Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn Teile davon beschddigt sind.

« Die Leuchte kann herunterfallen, wenn sie nicht korrekt befestigt ist.

« Arbeitshandschuhe tragen, um die Leuchte vor Schmutz und Ol zu schitzen.

 Nur fur Einsatz im Innenraum.

 Nur fur trockene Einbauorte.

¢ Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Ist das Ende der Lebensdauer des
Leuchtmittels erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

« Installation und Entfernung durfen nur entsprechend ausgebildete Fachleute vornehmen.
¢ Die Leuchte ist nicht fir Abdeckung mit Warmeisolierung geeignet.

¢ Weitere Informationen siehe Datenblatt.

NPOEIAONOIHEH

KINAYNOZ HAEKTPONAHZIAZ

* KAelote 1o pedua mpw and ontoladrintote embewpnon, eykatotaon A adaipeon.

o MEePLUEVETE VO KPUWTEL O AOHTTTHPAG TIPW TOV ayy(EeTe.

KINAYNOZ MYPKATIAL

o To dwtoTkd owpa LED mrpémel va ouvdebel oty Ttapoyr) pedpaTtog cOHbwWVA pE Ta OTOLKELT TTOL
avaypddovtat oty TvVakida tou.

MNPOZOXH

* Mnv AetoupyelTe T0 WTLOTIKO HE KATETTPAPUEVD THRUOTA.

o To GWTLOTIKO OWHUA PITOPEL Var TIECEL KATW av Sev ToTIo0eTNOEl owoTd

* Na popdre ydvuia epyasiag yiava pnv Aepwdel 10 wTLOTIKG 0bpa He XWHATa Kot AGSLa.

* MOVO YLa ECWTEPLKN XPrION OE OTEYVOUG XWPOUS.

Mévo oe Enpolg xwpoug.

O AT PAG QUTOL TOL GWTLOTIKOY GWpaTog Sev avikabiotatat. ‘Otav KAE{oEL Tov KOKAO {wrig
TOU, TIPETIEL VO AV TLKATAOTAOEL OAOKANPO TO PWTLOTIKG Twpa.
o H eyKatdotaon, KaBwg Kat n apaipeon eKTEAElTaL HOVO artd KATEAANAG EKTIALSELPEVO TIPOOWTTLKO.
o To GWTLOTIKO cLpa Sev eivat KATEMNAO YL KEAUN e BEPLIOHOVLITIKO UAKO.
o Ma mepLloodTepes TIANPOGOPLES, SELTE TO HOMO TEXVIKWOV OTOLXEIWV.

AVISO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

¢ Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar operaciones de inspeccién, instalacion o
desmontaje.

¢ Espere a que la ldmpara se haya enfriado antes de tocarla.

RIESGO DE INCENDIO

¢ La luminaria LED se debe conectar a la alimentacion de red segin la potencia indicada en la
etiquetq del producto.

ATENCION

¢ No utilice una luminaria con partes dafadas.

¢ La luminaria puede caerse si no se instala correctamente.

¢ Utilice guantes de trabajo para evitar dejar restos de suciedad y aceite en la luminaria.

¢ Solo para uso interior.

¢ Para utilizacion en lugares secos solamente.

¢ La fuente de iluminacion de esta luminaria no se puede sustituir; cuando la fuente de iluminacion
alcance el final de su vida Gtil, se deberd sustituir la luminaria completa.

e Instalacion y extraccion serdn realizadas sélo por personal cualificado.

¢ La luminaria no es apta para su revestimiento con material termoaislante.

« Compruebe la hoja de datos para obtener informacion adicional.
HOIATUS!

ELEKTRILOOGIOHT!

¢ Enne kontrollimist, paigaldamist voi eemaldamist lulitage toide vdlja.

e Laske lambil enne puudutamist maha jahtuda

SUTTIMISE OHT

¢ LED valgusti peab olema Gihendatud vooluvdrku vastavalt tootesildil toodud nditajatele.
ETTEVAATUST

¢ Arge kasutage valgustit, mille osad on kahjustunud.

¢ Kui valgusti ei ole korralikult paigaldatud, voib ta alla kukkuda.

¢ Kandke tookindaid, et vdltida mustuse ja 6li sattumist valgustile.

¢ Kasutamiseks ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.

« Ainult kuivad kohad.

« Selle valgusti valgusallikas ei ole vdljavahetatav; kui valgusallikas jduab oma tédea I6ppu, tuleb
terve valgusti vdlja vahetada.

¢ Paigaldada ja eemaldada tohivad ainult asjakohase vdljadppega isikud.

¢ Valgusti ei ole sobiv soojusisolatsiooniga katmiseks.

* Lisateavet vaata andmelehelt.

VAROITUS

SAHKOISKUVAARA

* Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai irrotusta.

¢ Anna lampun jééhtyd, ennen kuin kosketat sitd.

TULIPALOVAARA

¢ LED-valaisin on kytkettdva verkkovirransyottoon tuotteen etiketissé annettujen arvojen mukaisesti.
HUOMAUTUS

« Alg kéytd valaisinta, jossa on vaurioituneita osia.

 Valaisin saattaa tipahtaa alas, jos sitd ei asenneta kunnolla.

e Estd lian ja oliyn padsy valaisimeen kayttamalla tyokasineitd.

¢ Vain sisdkayttoon.

* Vain kuivat tilat.

* Taman valaisimen valonléhdettd ei voida vaihtaa; kun valonlghde saavuttaa kayttéikdnsa lopun,
koko valaisin on vaihdettava.

¢ Asennus ja poisto teetettdvd alan ammattihenkildlla.

« Valaisin ei sovellu peitettdvadksi ldmpdé eristdvalld materiaalilla.

o Katso lisGtiedot tietolehdestd.

I AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

¢ Coupez 'alimentation avant linspection, I'installation ou la désinstallation.

e Laissez la lampe refroidir avant de la toucher.

RISQUES D'INCENDIE

e Le luminaire a LED doit étre branché a 'alimentation secteur conformément a ses caractéristiques
nominales inscrites sur I'étiquette du produit.

e Les luminaires satisfont a I'essai au fil incandescent jusqu'a 850°C.

ATTENTION

« Ne faites pas fonctionner le luminaire si 'un de ses composants est endommagé.

e Le luminaire risque de tomber s'il n'a pas été posé correctement

Portez des gants de travail pour ne laisser aucune trace de saleté ou d’huile sur le luminaire.
Réservé a I'utilisation en intérieur.

Endroit sec seulement.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplacable. Lorsqu'elle arrive en fin de vie, il faut
remplacer le luminaire complet.

¢ L'installation et 'enlévement ne doivent étre effectués que par des personnes diment formées.

e Le luminaire ne doit pas étre recouvert d'un matériau thermo-isolant.

¢ Pour plus d'informations, veuillez vous reporter a la fiche technique.

I UPOZORENJE

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

e Prije pregleda, instalacije ili deinstalacije iskljucite napajanje.

¢ Ne dirajte Zaruljicu dok se ne ohladi.

OPASNOST OD POZARA

e LED lampu treba prikljuciti na elektriénu struju u skladu s podacima na oznaci proizvoda.
OPREZ

¢ Ne rukujte svjetilikom ako ima oStec¢ene dijelove.

* Svjetilika moze pasti ako se pravilno ne montira

¢ Samo za zatvorene prostore.

 Upotreba samo na suhim mjestima.

. 'Zo'ch ove svjetiljke nije zamjenjiva; kada se dosegne kraj vijeka trajanja, mora se zamijeniti cijela
svjetiljka.

¢ Instalaciju i skidanje treba provesti samo odgovarajuce obuceno osoblje.

« Svjetilika nije pogodna za prekrivanje materijalom za toplinsku izolaciju.

» Dodatne informacije navedene su na listu s podacima.

FIGYELMEZTETES!

ARAMUTES VESZELYE!

o Atermék ellendrzése, felszerelése és leszerelése el6tt gondoskodjon a feszultségmentesitésrél.

¢ Hagyja kihGIni a ldmpat, mielétt megérintené.

TUZVESZELY!

o ALEDvildgitotestet a termék cimkéjén feltiintetett névleges feszultségl halézatra kell csatlakoztatni.

FIGYELEM!

¢ Ne haszndlja a vildgitotestet, ha alkatrészei megsérultek.

« Nem megfelelé felszerelés esetén a vildgitotest leeshet.

« Viseljen véddkeszty(it, hogy a vildgitotestre ne keruljon szennyezdés vagy olaj!

¢ Csak beltéri haszndlatra.

¢ Csak szdaraz helyen alkalmazhato.

; ﬁ vildgl’ltéegység fényforrasa nem cserélheté: amikor a fényforrds kiég, a teljes vildgitoegységet ki
ell cserélni.

o Atelepitést és leszerelést csak képzett szakember végezheti.

« Avildgitotestet tilos hészigeteld anyaggal befedni.

« Tovdbbi informdciok az adatlapon.

I vAR(D

HATTA A RAFLOSTI

o Slokkvio & rafmagni adur en skodad er, sett upp eda fjarleegt.

e Leyfid lampanum ad kélna Gdur en hann er snertur.

ELDHATTA

¢ Diddulampinn verdur ad vera tengdur vio rafldgnina samkvaemt malgildunum @ upplysingamidanum.
VARUD

¢ Notid ekki lampann med skoddudum ihlutum.

¢ Lampinn getur fallid nidur ef hann er ekki settur rétt upp.

¢ Notio hlifdarhanska til ad hindra ad éhreinindi og olia berist & lampann.

* Einungis zetlad til notkunar & purrum stad innanhuss.

¢ Md adeins setja upp @ purrum stad.

o Ekki er haegt ad skipta um ljésgjafa pessa ljosbinadar; pegar ljdsgjafinn deyr parf ad skipta um
allan ljésbdnadinn.

¢ Adeins starfsfélk med videigandi pjdlfun skal sj@ um uppsetningu og fjarlaegingu.

¢ Lampann ma ekki pekja med hitaeinangrandi efni.

* Ndnari upplysingar eru @ gagnabladi.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

« Togliere I'alimentazione prima di qualsiasi ispezione, installazione o rimozione.

e Lasciare raffreddare la lampada prima di toccarla.

RISCHIO DI INCENDIO

¢ L'apparecchio LED deve essere collegato alla rete di alimentazione elettrica in base ai valori
nominali riportati sull'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE

¢ Non usare in presenza di componenti danneggiati.

¢ L'apparecchio potrebbe cadere se non viene installato correttamente.

¢ Indossare guanti da lavoro per evitare di trasferire sporco e grasso sullapparecchio.

¢ Solo per utilizzo in interni.

* Solo per ambienti asciutti.

¢ Lasorgente luminosa di questo apparecchio non & sostituibile; quando la sorgente luminosa giunge
al termine della vita operativa, sostituire I'intero apparecchio.

¢ Sia linstallazione che la rimozione devono essere eseguie esclusivamente da personale
specializzato.

« Non coprire con materiale termoisolante.

* Per ulteriori informazioni controllare le schede tecniche.

ATSARGIAI

ELEKTROS ISKROVOS RIZIKA

¢ Pries patikrinimg, sumontavimg arba nuémimq visada isjunkite maitinima.

o Pries liesdami lempaq, leiskite jai atvésti.

GAISRO RIZIKA

» LED Sviestuvas turi bati prijungtas prie maitinimo tinklo pagal ant gaminio nurodytus duomenis.
PERSPEJIMAS

Nenaudokite lempos su pazeistomis dalimis.

Netinkamai pritvirtintas sviestuvas gali nukristi

Kad nesuteptuméte Sviestuvo purvu ir riebalais, dirbkite su pirstinémis.

Galima naudoti tik viduje.

Tik sausoje vietoje.

Sios lempos Sviesos Saltinio pakeisti negalima; kai Sviesos Saltinis perdega, visq lempq reikia pakeisti.
Montuoti ir iSmontuoti Sviestuvq leidziama tik tinkamos kvalifikacijos darbuotojams.

Lempos negalima uzdengti Silumq izoliuojancia medziaga.

Jei reikia daugiau informacijos, zr. duomeny lapg.

BRIDINAJUMS

ELEKTRISKAS STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

o Pirms gaismekla parbaudes, uzstadisanas vai nonemsanas izslédziet stravu.

 Pirms pieskarsanas laujiet spuldzei atdzist.

DEGSANAS RISKS

e Gaismas diozu gaismeklis ir japievieno elektropadevei atbilstosi nomindliem, kas noraditi
izstradajuma markéjuma.

UZMANIBU

 Aizliegts izmantot gaismekli ar bojatam detalam.

Ja gaismeklis netiek pareizi uzstadits, tas var nokrist

Lai uz gaismekla nenondktu netirumi un ella, izmantojiet darba cimdus.

lzmantojiet tikai sausas telpds.

Tikai sausa vieta.

« Gaismekla gaismas avots nav nomaindms, kad gaismas avots sasniedz savas darbibas beigas,
nepiecieSsams nomainit visu gaismekli.

o Gaismekli drikst uzstadit un nonemt tikai atbilstosi apmacits personals.

« Gaismeklis nav piemérots parsegsanai ar termiski izol&josu materialu.

* Sikaku informaciju skatit datu lapa.

@ UPOZORENJE

RIZIK OD STRUJNOG UDARA
o Iskljucite napajanje pre provere, instalacije ili uklanjanja.
» Ostavite lampu da se ohladi pre nego sto je dodirnete.
RIZIK OD POZARA
o LED svetilike moraju da budu priklju¢ene na napajanije iz elektricne mreze u skladu sa nominalnim
vrednostima na deklaraciji proizvoda.
OPREZ
« Nemojte rukovati svetilikom sa oste¢enim delovima.
Svetilika moze da padne ako se ne montira pravilno.
Nosite zastitne rukavice da biste sprecili da se prljavstina i ulje prenesu na svetiljku.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Samo za suve lokacije.
« Izvor svetlosti ove lampe ne moZe se zameniti; kada izvor svetlosti dostigne kraj veka trajanja, mora
da se zameni cela lampa.
« Instalaciju i uklanjanje mogu obavljati isklju¢ivo stru¢na lica.
Svetilika nije pogodna za pokrivanje termoizolacionim materijalom.
+ 7a dodatne informacije videti list sa podacima.
I3 NPEAYNPEAYBAHSE

PV3MK O4 ENEKTPUYEH YOAP

 lcknyyeTe ro HaNOjyBAHETO NPeA MHCNEKUU|A, MOHTUPAHE UAW OTCTPAHYBAHE.

* [lo3goneTe CjanuLATa AA Ce ONAAV NPEA Ad ja AonpeTe.

PV3MK O4 NOXAP

¢ LED-cBETMNKATO MOPA AG CE NOBP3€e CO MABHOTO HAMOjyBArE CNOPe/A OLEHUTE HA €TUKEeTATa 04
NPOU3BOAOT.

NPEAYNPEAYBAHE

¢ He pakyBajTe CO CBETVNKA CO OLITETEHN AENOBIA.

¢ CBETVNKATA MOXe AC NAAHE KO HE Ce MOHTVPA COOABETHO.

* HoceTe paboTHY paKABLY 30 40 Ce CNPeYM NPEHOC HA HeUMCTOTUA UAK MACNO HA CBETUAKATA.

« Camo 30 BHATPeLWHa ynotpe6a.
.
.

Camo cysa nokauuja.
CBETANHCKMOT 13BOP HA 0BAQ CBETNVMHCKA eANHNUA He e 3aMeHNVB; KOra CBETANHCKNOT N3BOp Ke
ro AOCTUrHE KPajoT Ha CBOjOT PaBOTEH BEK, LeNaTa CBETAMHCKA eAnH1La Tpeba Aa brae 3aMeHeTa.
¢ MOHTVPAHETO 1 OTCTPAHYBAHETO TPebA AT M1 U3BEAE CAMO COOABETHO OBYUYEH NepCoHan.
o CBeTunKaTta He e €OoOABeTHa 3a NoKpuBare Co MaTEpI/IjaJ'I 3a TepmMunyKa Msonauvlja.
« 3a noseKe MHGopMaL MK, MPOBEPETE BO IMCTOT CO MOAATOLM.
WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK

« Schakel de spanning uit voor inspectie, installatie of verwijderen.

¢ Laat de lamp afkoelen alvorens deze aan te raken.

GEVAAR VOOR BRAND

e De LED-lamp moet worden aangesloten op de hoofdvoeding volgens de classificering op het
productlabel.

LET OP

« Bedien geen lamp met beschadigde onderdelen.

¢ De lamp kan omlaag vallen wanneer deze niet correct is geinstalleerd.

« Draag werkhandschoenen om te voorkomen dat vuil en olie worden overgebracht naar de lamp.

« Alleen voor gebruik in huis.

« Alleen droge locatie.

 De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn
levensduur bereikt heeft, moet de hele lamp worden vervangen.

« Installatie en verwijdering dient te gebeuren door passend opgeleid personeel.

¢ De lamp is niet geschikt voor bedekking met thermisch isolatiemateriaal.

« Zie het gegevensblad voor meer informatie.

[Ie] ADVARSEL

RISIKO FOR ELEKTRISK ST@T

« Sla av stremmen fer du inspiserer, installerer eller fierner lampen.

¢ Lalampen avkjles fgr du tar pa den.

RISIKO FOR BRANN

¢ LED-armaturen ma kobles til hovedstramsnettet som angitt pd produktetiketten.
FORSIKTIG!

o |kke bruk en lampe med skadede deler.

¢ Lampen kan falle ned hvis den ikke monteres riktig.

¢ Bruk hansker for @ unnga at det kommer skitt og olje pd lampen.

¢ Kun til innenders bruk.

¢ Kun tgrre omgivelser

o Lyskilden til denne lampen kan ikke skiftes ut; ndr lyskilden ndr slutten av levetiden, skal hele lampen
skiftes.

e Installer og demontering skal kun utfgres av personer med relevant oppleering.

¢ Lampen ma ikke dekkes med varmeisolerende materialer.

* Se databladet for mer informasjon.

OSTRZEZENIE

RYZYKO PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

¢ Przed przystgpieniem do sprawdzania, instalacji lub wymontowania wytqczy¢ zasilanie.

* Przed dotknieciem lampy poczeka¢ na jej ostygniecie.

RYZYKO POZARU

¢ Oprawe o$wietleniowq LED trzeba podtqczyé¢ do zasilania zgodnego z danymi znamionowymi na
etykiecie produktu.

¢ Nie uzywac oprawy, ktéra ma uszkodzone elementy.

¢ Oprawa o$wietleniowa moze spasc¢, jesli nie zostanie zamontowana prawidtowo.

e Zatozy¢ rekawice robocze, aby zapobiec przeniesieniu zanieczyszczer i oleju na oprawe
odwietleniowq.

¢ Tylko do uzytku w pomieszczeniach.

« Tylko do suchych miejsc.

e Zrodto Swiatta w tej oprawie jest niewymienne; gdy skofczy sie okres trwatosci Zrédta Swiatta,
trzeba wymienic catq oprawe.

¢ Montaz i demontaz powinien by¢ wykonywany wytqcznie przez odpowiednio przeszkolony personel.
¢ Oprawy nie wolno okrywa¢ materiatem termoizolacyjnym.

¢ Wiecej informacji zawiera karta danych.

AVISO

RISCO DE CHOQUE ELETRICO

 Desligue a energia antes da inspecdo, instalacdo e remogado.

¢ Deixe a lampada arrefecer antes de lhe tocar.

RISCO DE INCENDIO

e Alampada LED tem de ser ligada a alimentag@o da rede eléctrica de acordo com a classificacdo
indicada no rétulo.

ATENCAO

¢ Ndo utilize a lampada se estiver danificada.

¢ Alampada pode cair se ndo for devidamente instalada

Use luvas de protecdo para evitar que sujeira e dleo sejam depositados na lumindria.

Apenas para uso no interior.

Apenas para locais secos.

A fonte de luz desta lampada ndo pode ser substituida; quando a fonte de luz chegar ao fim da sua
vida til deve substituir-se a lampada completa.

» Ainstalacdo e a remocdo deverdo ser efectuadas apenas por pessoal com formagdo adequada.

¢ Alampada néo é adequada para ser coberta com material de isolamento térmico.

¢ Para mais informagdes, consulte a ficha de informacgdo.

I8  AVERTISMENT

PERICOL DE ELECTROCUTARE

 Opriti alimentarea cu curent inainte de a efectua orice operatii de verificare, instalare sau inlaturare.
¢ Lasati becul s@ se raceascad inainte de a-| atinge.

PERICOL DE INCENDIU

¢ Corpul deiluminat cu LED trebuie conectat la o prizd de alimentare cu curent conform specificatiilor
de pe eticheta produsului.

ATENTIE

¢ Nu folositi corpul de iluminat dacd prezintd componente deteriorate.

¢ Corpul de iluminat poate cddea dacd nu este montat corespunzator

¢ Purtati manusi de protectie pentru a evita murddrirea corpului de iluminat.

¢ Doar pentru uz interior.
.
.

Doar in loc uscat.
Sursa de lumind a acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuitd; odatd ce i s-a incheiat durata de
viatd, corpul de iluminat trebuie inlocuit integral.
e Instalarea si demontarea se face doar de cdtre personal adecvat calificat.
¢ Corpul de iluminat nu trebuie acoperit cu material termoizolant.
¢ Pentru informatii suplimentare, consultati fisa tehnica.

NPEAYNPEXAEHWE

PVCK NOPAXEHNA TOKOM

* Nepes OCMOTPOM, YCTAHOBKOW AU CHATUEM OTKNIOYAIATE NUTAHNE.

¢ He kacanTeck ropayet NAMnNbI, AaiiTe el BpeMa OCTbITb.

MOXAPOOMACHOCTb

o CBETOANOAHBIV CBETUNLHUK AOMKEH 6bITb NOAKNIOYEH K 3NeKTPOCeTW B COOTBETCTBUAW C
HOMUHANBHBIMV XOPAKTEPVCTVKAMMU, YKA3AHHBIMU HA 3TVKETKe n3aenus.

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTH

¢ He ucnonb3yiite CBETUNLHUK C NOBPEXAEHHBIMY YACTAMU.

¢ HenpasunbHbIA MOHTAX MOXET CTATb NPUUVHON NOAEHNA CBETUNBHIKA.

¢ YTObbI He AONYCTVTL NONAACHVIA MPA3M V1 KVPA HA CBETUNBHIK, HOAEHBTE NepUaTKi.

¢ [InA NCNONb30BAHMUA TONBKO B NOMELLEHVISAX.

¢ TONbKO ANA CyxXNX NOMELLEHUIA.

* /ICTOUHMK CBETA B 3TOM OCBETUTENBHOM NpUGOpPe He NoanexuT 3ameHe. KOraa WCTOUHWK cBeTa
yTPauMBaeT paboToCNOCOGHOCTb, OCBETUTENbHBINA NPUBOP CNeayeT 3aMEeHUTb NOAHOCTbIO.

¢ YCTAHOBKY 1 AEMOHTAX AONKEH BbINONHATL TONLKO CNELUMANbHO 0BYyYeHHbIA NepcoHan.

¢ CBETUNbHIK He NPeAHA3HAYEH ANA MOKPLITUA TEPMON3ONALNOHHBIM MATEPVANOM.

¢ [lononHuTenbHbIe CBeAEHNA CM. B bionneTeHe nHopMauyin.

IE3 VYSTRAHA

NEBEZPECENSTVO URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM
 Pred kontrolou, instaldciou alebo demontdzou vypnite napdjanie.
¢ Kym sa Ziarovky dotknete, nechajte ju vychladnut.
NEBEZPECENSTVO POZIARU
e Svietidlo LED sa musi pripojit k zdroju napdjania v stlade s parametrami na produktovom Stitku.
POZOR
* Neprevdadzkujte svietidlo s poskodenymi sucastami.
« Svietidlo mdze spadnit na zem, ak sa nenainstaluje spravne.
» PouZivajte pracovné rukavice, aby sa na svietidlo nepreniesli necistoty a mastnota.
« Na na pouzitie v interiéri.
¢ Vhodné len na suché miesta.
 Svetelny zdroj tohto svietidla sa nedd vymenit; ked svetelné zdroje dosiahnu koniec svojej Zivotnosti,
musi sa vymenit celé svietidlo.
e Instaldciu a demont@z smie vykondvat len vhodne vyskoleny persondl.
« Svietidlo sa nesmie pokryvat tepelne izolaénym materidlom.
Dalie informacie najdete na stitku s tdajmi.
OPOZORILO

NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA

¢ Pred pregledom, namestitvijo ali odstranitvijo izkljucite napajanje.

 Vedno pustite, da se svetilka ohladi, preden se je dotaknete.

NEVARNOST POZARA

¢ Svetilka LED mora biti priklopliena na omrezno napajanje, ki ustreza navedbam na oznaki izdelka.
POZOR

¢ Ne uporabljajte svetilke s poskodovanimi deli.

 Svetilo lahko pade, e ni pravilno nameséeno

¢ Nosite delovne rokavice, da preprecite prenos umazanije in olja na svetilko.

¢ Samo za uporabo v notranjih prostorih.

¢ Samo za suhe lokacije.

¢ Vira svetlobe v tej svetilki ni mogoce zamenjati; ob koncu Zivljenjske dobe vira svetlobe je treba
zamenjati celotno svetilko.

« Namescanje in odstranitev lahko izvaja le ustrezno usposobljeno osebje.

 Svetilka ni primerna za pokrivanje s toplotno izolacijskim materialom.

* Za nadaljnje informacije glejte podatkovni list.

51 PARALAJMERIM

RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE

o Fikeni pajisjen pérpara inspektimit, montimit ose hegjes.

o Léreni llambén té ftohet pérpara se ta prekni.

RREZIK ZJARRI

o Ndriguesi LED duhet té lidhet me rrymén elektrike sipas parametrave né etiketén e produktit.
KUJDES

¢ Mos pérdorni ndrigues me pjesé té demtuara.

o Ndricuesi mund té bjeré nése nuk montohet si¢ duhet.

e Vishni doreza pune pér té parandaluar transmetimin e papastértive dhe té grasos né ndrigues.
o Vetém pér pérdorim té brendshém.

¢ Vetém né vende té thata.

o Burimi i drités sé kétij ndricuesi nuk mund té zévendésohet. Kur burimi i drités arrin né fund té
jetégjatésisé sé tij, duhet té zévendésohet i gjithé ndriguesi.

« Montimi dhe hegja duhet té kryhen vetém nga personel i trajnuar miré.

o Ndriguesi nuk éshté i pérshtatshém pér t'u mbuluar me material termoizolues.

¢ Périnformacion té métejshém, shikoni fletén e té dhénave.



UPOZORENJE

RIZIK OD STRUJNOG UDARA

« Iskljucite napajanje pre provere, instalacije ili uklanjanja.

» Ostavite lampu da se ohladi pre nego $to je dodirnete.

RIZIK OD POZARA

¢ LED svetilike moraju da budu priklju¢ene na napajanje iz gradske mreze u skladu sa nominalnim
vrednostima na deklaraciji proizvoda.

SRPSKI

* Nemojte rukovati svetilikom sa ostecenim delovima.

Svetilika moZe da padne ako se ne montira pravilno

Nosite zastitne rukavice da biste sprecili da se prljavstina i ulje prenesu na svetiljku.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Samo za suve lokacije.

* |zvor svetlosti ove lampe ne moZe se zameniti; kada izvor svetlosti dostigne kraj veka trajanja, mora
da se zameni cela lampa.

« Instalaciju i uklanjanje mogu obavljati iskljucivo stru¢na lica.

 Svetiljka nije pogodna za pokrivanje termoizolacionim materijalom.

¢ Za dodatne informacije videti list sa podacima.

VARNING

RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR
« Stdng av strommen fére kontroll, installation eller demontering.
¢ Lat lampan svalna fére beréring.
BRANDFARA
¢ LED-lampan maste anslutas till natspanningen enligt klassificeringen pa produktdekalen.
SE UPP!
* Anvénd inte lampan med skadade delar.
Lampan kan eventuellt ramla ned om den inte installeras ordentligt.
Anvand arbetshandskar sa att smuts och olja inte férs Gver till lampan.
Endast for anvandning inomhus.
Avsedd endast for torra utrymmen.
e Ljuskdllan foér denna lampa ar inte utbytbar; nar ljuskallan nar slutet av sin livsldngd ska hela
lampan bytas.
o Installation and demontering far endast utféras av Dartill utbildad personal.
¢ Lampan dr inte l[amplig for tackning med varmeisoleringsmaterial.
¢ Mer information finns i produktbladet.
UYARI

ELEKTRIK CARPMASI RISKI

o Her tlrlt inceleme, montaj veya sokme isleminden once elektrigi kesin.

¢ Dokunmadan énce lambanin sogumasini bekleyin.

YANGIN TEHLIKESI

¢ LED armatir Grln etiketinde belirtilen degerlere uygun bir sebeke beslemesine baglanmalidir.
DIKKAT

e Armaturd hasarli parcalarla ¢alistirmayin.

¢ Lampan kan eventuellt ramla ned om den inte installeras ordentligt.

« Anvand arbetshandskar sa att smuts och olja inte férs Gver till lampan.

« Sadece binaici kullanim igindir.

 VYalnizca kuru alanda.

¢ Bu armaturin sik kaynadr degistirilebilir degildir; 1sik kaynaginin kullanim émri sona erdiginde tim
armatdr degistirilmelidir.

* Montaj ve sokme islemleri sadece uygun egitimi almis personel tarafindan yapilmalidir.

« Armatur termal yalitim malzemesi ile kaplanmaya uygun degildir.

« Daha fazla bilgi icin veri sayfasina bakin.

D3 NONEPEAXEHHA

HEBE3MEKA YPAXEHHA ENEKTPUYHUM CTPYMOM

o [epuw HixX ornaaaTy, YyCTAHOBNIOBATY ab0 3HIMATU apMaTypy, Bia'eaAHaNTe 1i BiA AXepena XnsneHHs.
¢ He TOpKaiiTeCs A0 NAMNN, NOKM BOHA HE OXONOHE.

PU3MK NOXEXI

o CBITNOAIOAHY OCBITNIOBANLHY APMATYPY CNiA NIAEAHYBATY A0 MEPEXi eNeKTPOXMBNEHHS, NapaMeTpy
AKOI BIANOBIAQIOTb XAPAKTEPUCTKAM HA €TUKETLI BUPOBY.

YBATA!

¢ He BMVKQIITE CBITUNBHYIK, AKLIO KOTPYCb NOTO YACTVHY NOWKOAKEHO.

* AKLLO CBITVNBHVIK HE BCTAHOBITY K CiA, BiH MOXe BNACTN

* BuikopycToByiiTe poboui pykasuuj, LWob 3anobir T NOTpannsHHIO 6pyay Ta MACTUNG HA OCBITNIOBANLHY
apmarypy.

o /lnwwe ANS BUKOPWNCTAHHSA Y NPUMILLEHHI.

o [lnwwe ANA CyxnX NpUMiLLEHb

* [lxepeno CBIiTNA Yy UbOMY CBITUNBbHYIKY HE € 3MIHHIM, NICNA BUYEPNAHHA Pecypcy NOTPIBHO 3aMiHNTK
BECb CBITUNLHUK.

¢ BCTGHOBNEHHS TQ AEMOHTAX NOBVHEH BUKOHYBATY TiNbK1 AOCBIAYEHNI NePCOHAN.

o CBITWNBHIK He CNiA HAOKPUBATW TEPMOI30NALIIHUM MATEpIanoMm.

¢ [loaatkosy iHpopMaUito MOXHA NepernsaHyTu B Tabanui.

Tungsram Operations is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this sheet are intended as
a general guide, and we may change specifications time to time in the interest of product development, without prior notification or public
WWWtu n gs ro m CO m announcement. All descriptions in this publication present only general particulars of the goods to which they refer and shall not form part of
any contract. Data in this guide has benn obtained in controlled experimental conditions. However, cannot accept any liability arising from the
reliance on such data to the extent permitted by law.
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